
Código: FRT.24

Versión: 2

Fecha elaboración (DD/MM/AAAA) 21-feb-20 Prioridad Alta * Ejecutado

Fecha aprobación (DD/MM/AAAA) 10-mar-20 Programado ** No Ejecutado 

Período de ejecución: Durante 2020 Reprogramado

MI EL ET RE VM LB EN FE MA AB MA JN JL AG SP OC NO DI

LABORATORIO DE SIMULACIÓN DE ENFERMERÍA X * Se realiza sin ningún inconveniente. NC

CEIAM X X X X X ** **

En comunicación por correo electrónico con 

la UAA no se identifica que retomarán 

labores presenciales para reprogramar 

mantenimientos

C

LABORATORIO DE GENÉTICA X X X X X * Se realiza sin ningún inconveniente.
X X * Se realiza sin ningún inconveniente.

Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO X ** **

Teniendo en cuenta que no se retomaron 

labores presenciales los mantenimientos 

quedan aplazados para el 2021
LABORATORIO QUÍMICO DE CONSULTAS 

INDUSTRIALES
X X X ** ** *

Se reprograma debido a la calamidad 

sanitaria Covid -19 

LABORATORIO CLÍNICO X X X X X X * ** *
Se reprograma debido a la calamidad 

sanitaria Covid -19 

X X X * **

Teniendo en cuenta que no se retomaron 

labores presenciales los mantenimientos 

quedan aplazados para el 2021. Se ejecutó el 

mantenimiento a los equipos programados 

en la especialidad de refrigeración.

Plantas Eléctricas * ** ** * ** * ** * *

Los mantenimientos preventivos debido a la 

calamidad sanitaria fueron suspendidos y se 

reinicio el contrato desde el 16 de julio, 

realizando los mantenimientos en la medida 

de lo posible teniendo en cuenta las 

restricciones por la calamidad sanitaria.

X X ** ** ** **

Teniendo en cuenta que no se retomaron 

labores presenciales los mantenimientos 

quedan aplazados para el 2021

Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19. [ A. Central]

OBSERVACIONES

CONSULTORIO JURÍDICO Y CENTRO DE 

CONCILIACIÓN

Tipo de Mantenimiento 

realizado

Equipos intervenidos por 

Contratista Externo 

(Mantenimiento 

Preventivo)

NOMBRE DE LA UAA Y/O EDIFICIO

ADMINISTRACIÓN BUCARICA

SEDE BARRANCABERMEJA

PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Equipos intervenidos por 

DMT (Mantenimiento 

Preventivo)
Período
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Ascensores * ** ** ** ** ** ** ** * * *

Los mantenimientos preventivos debido a la 

calamidad sanitaria fueron suspendidos y se 

reinicio el contrato desde el 2 de 

septiembre.

SEDE MÁLAGA X X X ** ** **

Teniendo en cuenta que no se retomaron 

labores presenciales los mantenimientos 

quedan aplazados para el 2021

LABORATORIO DE INMUNOLOGÍA X X X X X X ** ** **

Teniendo en cuenta que no se retomaron 

labores presenciales los mantenimientos 

quedan aplazados para el 2021

X X ** **

Teniendo en cuenta que no se retomaron 

labores presenciales los mantenimientos 

quedan aplazados para el 2021

Estudios de Emisión UIS 

Bucarica
** * ** ** ** ** ** * * * **

Los mantenimientos preventivos debido a la 

calamidad sanitaria fueron suspendidos y se 

reinicio el contrato desde el 1 de septiembre

Antena AM * ** ** ** * ** *

Los mantenimientos preventivos debido a la 

calamidad sanitaria fueron suspendidos y se 

reinicio el contrato desde el 1 de septiembre

Antena FM ** ** ** ** * ** * **

Los mantenimientos preventivos debido a la 

calamidad sanitaria fueron suspendidos y se 

reinicio el contrato desde el 1 de 

septiembre.

Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

Plantas Eléctricas * ** ** * ** ** * *

Los mantenimientos preventivos debido a la 

calamidad sanitaria fueron suspendidos y se 

reinicio el contrato desde el 16 de julio, 

realizando los mantenimientos en la medida 

de lo posible teniendo en cuenta las 

restricciones por la calamidad sanitaria.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

SEDE BARRANCABERMEJA
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Plantas Eléctricas * ** ** * ** ** * *

Los mantenimientos preventivos debido a la 

calamidad sanitaria fueron suspendidos y se 

reinicio el contrato desde el 16 de julio, 

realizando los mantenimientos en la medida 

de lo posible teniendo en cuenta las 

restricciones por la calamidad sanitaria.

ESCUELA DE INGENIERIA METALURGIA X ** ** **

Teniendo en cuenta que no se retomaron 

labores presenciales los mantenimientos 

quedan aplazados para el 2021

ESCUELA DE GEOLOGÍA X X X X ** **

Teniendo en cuenta que no se retomaron 

labores presenciales los mantenimientos 

quedan aplazados para el 2021

X ** ** ** **

En comunicación por correo electrónico con 

la UAA no se identifica que retomarán 

labores presenciales para reprogramar 

mantenimientos o que sea posible realizar 

mantenimientos preventivos por el 

momento, por tal razón quedan aplazados 

para el 2021

Ascensores * ** ** ** ** ** ** * * * **

Ascensor y Salvaescalera (Los 

mantenimientos preventivos debido a la 

calamidad sanitaria fueron suspendidos y se 

reinicio el contrato desde el 2 de 

septiembre)

X X X X X ** ** ** ** ** **

En comunicación por correo electrónico con 

la UAA no se identifica que retomarán 

labores presenciales para reprogramar 

mantenimientos

Ascensores * * ** ** ** ** ** ** ** ** **
Teniendo en cuenta la remodelación del 

edificio, el montacarga fue desmontado

GESTIÓN DOCUMENTAL X ** ** *

Se reprograma debido a la calamidad 

sanitaria Covid -19. Se ejecuta el 

mantenimiento sin inconveniente.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

UISALUD

BIENESTAR UNIVERSITARIO



Código: FRT.24

Versión: 2

Fecha elaboración (DD/MM/AAAA) 21-feb-20 Prioridad Alta * Ejecutado

Fecha aprobación (DD/MM/AAAA) 10-mar-20 Programado ** No Ejecutado 

Período de ejecución: Durante 2020 Reprogramado

MI EL ET RE VM LB EN FE MA AB MA JN JL AG SP OC NO DI

OBSERVACIONES

Tipo de Mantenimiento 

realizado

Equipos intervenidos por 

Contratista Externo 

(Mantenimiento 

Preventivo)

NOMBRE DE LA UAA Y/O EDIFICIO

PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Equipos intervenidos por 

DMT (Mantenimiento 

Preventivo)
Período

SEDE BARBOSA X X ** **

Teniendo en cuenta que no se retomaron 

labores presenciales los mantenimientos 

quedan aplazados para el 2021

X X X ** **

Teniendo en cuenta que no se retomaron 

labores presenciales los mantenimientos 

quedan aplazados para el 2021

Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

LABORATORIO CENTRAL DE INVESTIGACIONES X X X X X X ** **

Se reprograman los mantenimientos para el 

año 2021 teniendo en cuenta comuicación 

con el laboratorio.

LABORATORIO DE ANÁLISIS PETROFÍSICOS X X X X X ** ** ** *
Se reprograma debido a la calamidad 

sanitaria Covid -19 

CEDEDUIS X ** **

Teniendo en cuenta que no se retomaron 

labores presenciales los mantenimientos 

quedan aplazados para el 2021

LABORATORIO DE SIMULACIÓN CLÍNICA X ** ** *
Se reprograma debido a la calamidad 

sanitaria Covid -19 

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA X X ** ** **

Teniendo en cuenta que no se retomaron 

labores presenciales los mantenimientos 

quedan aplazados para el 2021

X ** ** **

En comunicación por correo electrónico con 

la UAA no se identifica que retomarán 

labores presenciales para reprogramar 

mantenimientos

Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19. [ A. Central]

ESCUELA DE QUÍMICA X X X X X ** ** **

En comunicación por correo electrónico con 

la UAA no se identifica que retomarán 

labores presenciales para reprogramar 

mantenimientos

LABORATORIO DE BIOQUÍMICA X X ** ** ** **

Teniendo en cuenta que no se retomaron 

labores presenciales los mantenimientos 

quedan aplazados para el 2021

SEDE SOCORRO

ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA
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LABORATORIO PREPARACIÓN Y ANÁLISIS SENSORIAL 

ALIMENTACIÓN
X X X X X ** ** **

Teniendo en cuenta que no se retomaron 

labores presenciales los mantenimientos 

quedan aplazados para el 2021

LABORATIO DE PATOLOGÍA X X X ** **

En comunicación por correo electrónico con 

la UAA no se identifica que retomarán 

labores presenciales para reprogramar 

mantenimientos

X ** ** *
Se reprograma debido a la calamidad 

sanitaria Covid -19 

Ascensores * * ** ** ** ** ** ** * * *

Los mantenimientos preventivos debido a la 

calamidad sanitaria fueron suspendidos y se 

reinicio el contrato desde el 2 de 

septiembre.

Aires acondicionados * *

Los mantenimientos preventivos se 

realizaron unicamente en dichos meses 

teniendo en cuenta la emergencia sanitaria 

del Covid - 19. [ A. Central]

Plantas Eléctricas * ** ** * ** * ** * *

Los mantenimientos preventivos debido a la 

calamidad sanitaria fueron suspendidos y se 

reinicio el contrato desde el 16 de julio, 

realizando los mantenimientos en la medida 

de lo posible teniendo en cuenta las 

restricciones por la calamidad sanitaria.

LABORATORIO RAYOS X X X X X X ** ** ** ** * *
Se reprograma debido a la calamidad 

sanitaria Covid -19 

DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO TECNOLÓGICO X

Teniendo en cuenta que no se retomaron 

labores presenciales los mantenimientos 

quedan aplazados para el 2021

Ascensores * * ** ** ** ** ** * * * *

Los mantenimientos preventivos debido a la 

calamidad sanitaria fueron suspendidos y se 

reinicio el contrato desde el 2 de 

septiembre.

BIBLIOTECA

PARQUE GUATIGUARÁ
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Plantas Eléctricas * ** ** * ** * ** * *

Los mantenimientos preventivos debido a la 

calamidad sanitaria fueron suspendidos y se 

reinicio el contrato desde el 16 de julio, 

realizando los mantenimientos en la medida 

de lo posible teniendo en cuenta las 

restricciones por la calamidad sanitaria.

ROBERTO SERPA Ascensores * * ** ** ** ** ** ** * * *

Los mantenimientos preventivos debido a la 

calamidad sanitaria fueron suspendidos y se 

reinicio el contrato desde el 2 de 

septiembre.

Ascensores * * ** ** ** ** ** ** ** * *

Los mantenimientos preventivos debido a la 

calamidad sanitaria fueron suspendidos y se 

reinicio el contrato desde el 2 de 

septiembre.

Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19. [ A. Central]

Plantas Eléctricas * ** ** * ** * ** * *

Los mantenimientos preventivos debido a la 

calamidad sanitaria fueron suspendidos y se 

reinicio el contrato desde el 16 de julio, 

realizando los mantenimientos en la medida 

de lo posible teniendo en cuenta las 

restricciones por la calamidad sanitaria.

Ascensores * ** ** ** ** ** ** ** * * *

Los mantenimientos preventivos debido a la 

calamidad sanitaria fueron suspendidos y se 

reinicio el contrato desde el 2 de 

septiembre.

Aires acondicionados * *

Los mantenimientos preventivos se 

realizaron unicamente en dichos meses 

teniendo en cuenta la emergencia sanitaria 

del Covid - 19. [ A. Central]

PARQUE GUATIGUARÁ

ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES Y 

EMPRESARIALES

JORGE BAUTISTA VESGA
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Ascensores * ** ** ** ** ** ** ** * * *

Los mantenimientos preventivos debido a la 

calamidad sanitaria fueron suspendidos y se 

reinicio el contrato desde el 2 de 

septiembre.

Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19. [ A. Central]

Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

Ascensores * * ** ** ** ** ** ** * * *

Los mantenimientos preventivos debido a la 

calamidad sanitaria fueron suspendidos y se 

reinicio el contrato desde el 9 de octubre.

Aires acondicionados * *

Los mantenimientos preventivos se 

realizaron unicamente en dichos meses 

teniendo en cuenta la emergencia sanitaria 

del Covid - 19. [ A. Central]

Plantas Eléctricas * ** ** * ** * ** * **

Los mantenimientos preventivos debido a la 

calamidad sanitaria fueron suspendidos y se 

reinicio el contrato desde el 16 de julio, 

realizando los mantenimientos en la medida 

de lo posible teniendo en cuenta las 

restricciones por la calamidad sanitaria.

Ascensores * * ** ** ** ** ** ** * * *

Los mantenimientos preventivos debido a la 

calamidad sanitaria fueron suspendidos y se 

reinicio el contrato desde el 9 de octubre.

Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19. [ A. Central]

CENTIC

CIENCIAS HUMANAS

ESCUELA DE INGENIERÍA MECÁNICA
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Plantas Eléctricas * ** ** * ** * ** * *

Los mantenimientos preventivos debido a la 

calamidad sanitaria fueron suspendidos y se 

reinicio el contrato desde el 16 de julio, 

realizando los mantenimientos en la medida 

de lo posible teniendo en cuenta las 

restricciones por la calamidad sanitaria.

ADMINISTRACIÓN I Plantas Eléctricas * ** ** * ** ** **

Los mantenimientos preventivos debido a la 

calamidad sanitaria fueron suspendidos y se 

reinicio el contrato desde el 16 de julio, 

realizando los mantenimientos en la medida 

de lo posible teniendo en cuenta las 

restricciones por la calamidad sanitaria.

Ascensores * * ** ** ** ** ** ** * * *

Los mantenimientos preventivos debido a la 

calamidad sanitaria fueron suspendidos y se 

reinicio el contrato desde el 9 de octubre.

Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19. [ A. Central]

ESCUELA DE ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y 

TELECOMUNICACIONES
Plantas Eléctricas * ** ** * ** * ** * *

Los mantenimientos preventivos debido a la 

calamidad sanitaria fueron suspendidos y se 

reinicio el contrato desde el 16 de julio, 

realizando los mantenimientos en la medida 

de lo posible teniendo en cuenta las 

restricciones por la calamidad sanitaria.

Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

CAMILO TORRES

CIENCIAS HUMANAS

ADMINISTRACIÓN II
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Plantas Eléctricas * ** ** * ** * ** * *

Los mantenimientos preventivos debido a la 

calamidad sanitaria fueron suspendidos y se 

reinicio el contrato desde el 16 de julio, 

realizando los mantenimientos en la medida 

de lo posible teniendo en cuenta las 

restricciones por la calamidad sanitaria.

Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

Plantas Eléctricas * ** ** * ** * ** * *

Los mantenimientos preventivos debido a la 

calamidad sanitaria fueron suspendidos y se 

reinicio el contrato desde el 16 de julio, 

realizando los mantenimientos en la medida 

de lo posible teniendo en cuenta las 

restricciones por la calamidad sanitaria.

Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

Plantas Eléctricas * ** ** * ** * ** * *

Los mantenimientos preventivos debido a la 

calamidad sanitaria fueron suspendidos y se 

reinicio el contrato desde el 16 de julio, 

realizando los mantenimientos en la medida 

de lo posible teniendo en cuenta las 

restricciones por la calamidad sanitaria.

AUDITORIO FUNDADORES Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

AUDITORIO LEONARDO AMAYA Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

AUDITORIO LUIS CARLOS GALÁN Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

CAMILO TORRES

AUDITORIO LUIS A CALVO

FACULTAD DE SALUD
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SALA CONSEJO SUPERIOR Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

RECTORÍA SALA ALTERNA Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

DIVISIÓN DE ADMISIONES Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

SECRETARÍA GENERAL Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN ESPECIAL Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

DIRECCIÓN CULTURAL Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

OFICINA DE PLANEACIÓN Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

ESCUELA DE MÚSICA Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

ESCUELA DE BELLAS ARTES Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

AUDITORIO IPRED Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

SALA DE PROFESORES DE INGENIERÍA MECANICA Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.
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OFICINA JURÍDICA Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

DIEF FACULTAD DE SALUD Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

EDIFICIO ÁLVARO BELTRÁN Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

DEPARTAMENTO DE DEPORTES Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

SINTRAUNICOL Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

BIENESTAR UNIVERSITARIO PSICOORIENTACIÓN Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

DISEÑO INDUSTRIAL Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

DIVISIÓN FINANCIERA PISO 1 Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

VICERRECTORÍA ACADÉMICA Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

BUCARICA EMISORA Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

BUCARICA EMISORA OFICINAS Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

BUCARICA AUDITORIO Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.
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BUCARICA AUDITORIO 2 Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

BUCARICA RACK DSI Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

BUCARICA OFICINAS Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

LABORATORIOS PESADOS Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

PLANTA DE ACEROS Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

INSTITUTO DE LENGUAS Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

POSGRADOS HISTORIA Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

BARRANCABERMEJA (LABORATORIO DE FÍSICA I) Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

BARRANCABERMEJA (LABORATORIO DE FÍSICA II) Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

BARRANCABERMEJA (CONSULTORIO 6 BIENESTAR) Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

BARRANCABERMEJA (CONSULTORIO 7 BIENESTAR) Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

BARRANCABERMEJA (SALÓN DE MUSICA) Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.
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BARRANCABERMEJA (SALA DE COMPUTO 2) Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

BARRANCABERMEJA (AULA 109) Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

BARRANCABERMEJA (RAKC 1 PISO) Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

BARRANCABERMEJA (SALÓN 206) Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

BARRANCABERMEJA (SALÓN 209) Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

BARRANCABERMEJA (SALÓN 210) Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

BARRANCABERMEJA (SALÓN 211) Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

BARRANCABERMEJA (SALÓN 212) Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

BARRANCABERMEJA (SALÓN 213) Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

BARRANCABERMEJA (SALÓN 217) Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

BARRANCABERMEJA (SALÓN 219) Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

BARRANCABERMEJA (SALÓN 220) Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.
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BARRANCABERMEJA (SALA DE PROFESORES) Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

BARRANCABERMEJA (OFICINA COMUNICACIONES) Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

BARRANCABERMEJA (RACK COMUNICACIONES) Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

BARRANCABERMEJA (OFICINA INSTITUTO DE 

LENGUAS)
Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

BARRANCABERMEJA (OFICINA 228) Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

BARRANCABERMEJA (CIRUISBA) Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

BARRANCABERMEJA (SALÓN 311) Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

BARRANCABERMEJA (SALÓN 318) Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

BARRANCABERMEJA (COORDINACIÓN SEDE) Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

BARRANCABERMEJA (SECRETARIA SEDE) Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

BARRANCABERMEJA (SALA DE JUNTAS) Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

BARRANCABERMEJA (FINANCIERO) Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.
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BARRANCABERMEJA (CAJA FINANCIERA) Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

BARRANCABERMEJA (COORDINACIÓN ACADÉMICA) Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

BARRANCABERMEJA (SECRETARIA ACADÉMICA) Aires acondicionados

Los mantenimientos preventivos quedan 

aplazados debido a la emergencia sanitaria 

del Covid - 19.

MI: Mecánica Industrial RE: Refrigeración ET: Electrónica

EL: Electricidad VM: Verificación Metrológica LB: Laboratorio 

Elaboró:                         ORIGINAL FIRMADO Aprobó:        ORIGINAL FIRMADO
Jessica Paola Camacho Amaya David Alfredo Fuentes Díaz
Profesional de apoyo DMT Jefe División de Mantenimiento Tecnológico 

Tipos de Mantenimiento

Nota: El presente formato contiene la programación de los equipos que son intervenidos por la División de Mantenimiento Tecnológico (equipos críticos de la Unidad), es importante aclarar que algunas Unidades 

Académico Administrativas y/o Laboratorios (en caso de que lo requieran) cuenten con el Plan Detallado de Mantenimiento Preventivo de equipos.


